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Q2 Rozlgcznik z widocznym rozigczeniem 80 A, 3-bieg. FR 30380 A 7 Legrand 4007230 v .ﬂh 4007230 v .ﬂh 3-F5,P1, %
z wyzwalaczem wzrostowym 0073 61 1 Legrand (istn.) (istn.)
Q1 [Rozigcznik z widocznym rozigczeniem 63 A, 3-bieg. FR 303 63 A 1 Legrand
z wyzwalaczem wzrostowym 0073 61 1 Legrand kWh @ kWh @
WG | Rozdzielnica p.t. z drzwicz. metal, 1x12 mod, IP41 RWN 1x12 1 Legrand Q1,H1,F1,F2,F8
OZN. NAZWA ELEMENTU TYP JLOSC| PRODUCENT © ©
WYKAZ ELEMENTOW WG
© ©
H1 Lampka sygnalizacyjna czerwona L 191-1 3
P2-P4 Licznik energii czynnej bezposredni, 3-faz., 63 A 0046 73 3 Legrand
P1 Licznik energii czynnej bezposredni, 1-faz., 63 A 0046 72 1 Legrand
F8 Ochronnik przeciwprzepigciowy kl. B+C, 4-bieg. DEHNventil 1 Legrand
F6,F7 Wytacznik nadpradowy 40 A, charakt. C, 3-bieg. S 313 C-40 2 Dehn
F4 Wyigacznik nadpradowy 25 A, charakt. C, 1-bieg. S 311 C-25 1 Legrand g Hg "ELTIS" Czestochowa, ul. Warszawska 125
F1-F3,F5 | Wytacznik nadpradowy 25 A, charakt. C, 3-bieg. S 313 C-25 4 Legrand PRACOWNIA PROJEKTOWA tel.:34 366 95 65; 502 312 216
Q1 Roztgcznik z widocznym wytgczeniem 100 A, 3-bieg. FR 103 100 1 Legrand BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY OSP
G Rozdzielnica p.t. z drzwicz. metal, 3x24 mod, IP41 WXL 3x24 1 Legrand \MMM_M\M W PRZ Km.ﬁb&ﬁ Skala
OZN. NAZWA ELEMENTU _ TYP JILOSC| PRODUCENT] i adres 42-141 PRZYSTAJN, UL. TARGOWA 6 -
WYKAZ ELEMENTOW TG Przedmiot Nrrys.
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYtACZENIE W UKEADZIE TN-S rysunku SCHEMAT ZASILANIA 2
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