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P.1. KORYTARZ+SCHODY

P.2. POM. GOSP.

P.3. POM. GOSP.

P.4. POM. GOSP.

P.5. HYDROFORNIA

P.6. POM. GOSP.

P.7. POM. GOSP.

P.8. KOTLOWNIA
OZNACZENIE URZADZEN

ZH - zestaw hydroforowy
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LEGENDA
- oprawa dla Swietldbwek prostych
- oprawa rastrowa dla $wietléwek prostych
X - oprawa dla $wietldbwek kompaktowych
- oprawa z modutem awaryjnym 2h

- oprawa piktogramowa z modutem awaryjnym 2h

X - oprawa montowana na Scianie

" - tacznik oéwietlenia IP20

Y  -fgcznik o$wietlenia IP44

]- - gniazdo wtykowe 230V, IP20, pojedyricze
2]_ - gniazdo wiykowe 230V, IP20, podwajne
} - gniazdo wtykowe 230V, 1P44, pojedyricze
2} - gniazdo wiykowe 230V, I1P44, podwdjne

"ELTIS"
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Czestochowa, ul. Warszawska 125
tel.:34 366 95 65; 502 312 216

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY OSP

Nazwa Skala
obiektu W PRZYSTAJNI 1-100
iadres 42-141 PRZYSTAJN, UL. TARGOWA 5 ’
Przedmiot Nrrys.
rysunku INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PIWNICA 3
Projektowat |inz. Tadeusz Szmidt instal.elektr. | FT-83861/105/1552/82 [05.2007r
Opracowat |mgrinz. Szymon Szmidt instal.efektr. 05.2007r
Sprawdzit |inz. Mirostaw Stanior instal.elektr. |809/73/Kt 05.2007r




