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F1-F6 Moc zainst. [kW] 0,58 0,07 2,0 1,40 1,40 1,50
© Nr pomieszczenia| P.2 P.1 P.5 P.1 P.1 P.5
~ P.3 P.6 P.4 P.2
M P.4 P.7 P.3
P.5
Q1,Q2,H1 i
P.7
H1 Lampka sygnalizacyjna czerwona L 191-1 3 Legrand
F6 Wytacznik nadpradowy 10 A, charakt. C, 3-bieg. S 313 C-10 1 Legrand
F3-F5 Whytgcznik nadpradowy 10 A, charakt. B, 1-bieg. S 311 B-10 3 Legrand
F1,F2 Whytgcznik nadpradowy 6 A, charakt. B, 1-bieg. S 311 B-6 2 Legrand
Q2 Wytacznik réznicowoprgdowy 40 A, IA=0,03 A, 4-bieg. P304 40-30-A 1 Legrand
Q1 Rozigcznik z widocznym rozigczeniem 63 A, 3-bieg. FR 103 63 1 Legrand
Rozdzielnica n.t. z drzwicz. izolac., 2x12 mod, IP55 RN-2x12-55 1 Legrand
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