
Przebudowa i remont instalacji elektrycznych budynku szkolnego. TOM II – instalacje wewnętrzne 

Aneks do projektu budowlanego. Branża elektroenergetyczna.  

 Inwestor: Zespół Szkół w Przystajni; ul. Szkolna 9, 42-141 Przystajń  
  

INFORMACJA DO PLANU BiOZ 

 

 

 

1.1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadać określone 

umiejętności pozwalające na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadać 

świadectwa ukończenia okresowych szkoleń w zakresie BHP, postępowania w przypadku 

pożaru i niesienia pierwszej pomocy.   

1.2. Kierownik budowy  przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników  

z zakresem prac przewidzianych do realizacji na każdym etapie inwestycji.  

1.3. Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników  

z drogami ewakuacyjnymi, miejscami w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, 

środki opatrunkowe. 

1.4. Wyznaczyć miejsca magazynowania i składowania materiałów budowlanych  

ze szczególnym uwzględnieniem materiałów palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.   

1.5. Wyznaczyć drogi komunikacji i ewakuacji. 

1.6. Wyznaczyć miejsca w których zgromadzono środki  i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe.  

1.7. Zastosować oświetlenie zapewniające bezpieczne warunki pracy.  

1.8. Zastosować podstawową i dodatkową ochronę przeciwporażeniową instalacji 

elektrycznych. 

1.9. Zapewnić narzędzia i urządzenia posiadające stosowne atesty i dopuszczenia do prac  

na placu budowy.  


