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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W KEOBUCKU
ul. Staszica 28 42-100 Klobuck

tel./fax (34) 317-22-60 email:psseklobuck@op.pl
Kiobuck, dnia 29.01.2013 r.

ONS-HK i $/4560-3/237/13

Urzad Gminy
ul. Czestochowska 5
42-141 Przystajn

OBSZAROWA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA

Na podstawie § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417
zpbzn. zm.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kiobucku wydaje obszarowa oceng
o jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia na terenie gminy Przystaj za rok 2012.

Na podstawie wynikéw badar laboratoryjnych prébek wody pobranych do badan z:

1.) Wodociagu publicznego Przystajn w nastgpujacych punktach:

- Ujecie, hydrofornia, ul. Bér, 42-141 Przystajii (woda podawana do sieci), data poboru:

27.03.2012 r., nr analizy: 184 Z (kontrola wewnetrzna); data poboru: 11.06.2012 r., nr analizy:

451; data poboru: 19.07.2012 r., nr analizy: 549 Z (kontrola wewng¢trzna); data poboru:

26.09.2012 r., nr analizy: 816 Z (kontrola wewnetrzna); data poboru: 26.10.2012 r.,

nr analizy: 070609/10/2012 (kontrola wewngtrzna),

- Przedszkole, Kostrzyna, 42-141 Przystajn (woda w sieci), data poboru: 16.04.2012 r., nr-y

analiz: 692 i 501/12; data poboru: 10.09.2012 r., nr analizy: 451.

2.) Wodociagu publicznego Bér Zajacinski w nastgpujacych punktach:

- Ujecie, stacja uzdatniania wody, Bor Zajacinski 1, 42-142 Przystajn (woda podawana do

sieci), data poboru: 27.03.2012 r., nr analizy 185 Z (kontrola wewngtrzna); data poboru:

20.06.2012 r., nr analizy: 486; data poboru: 18.07.2012 r., nr analizy 545 Z (kontrola

wewnetrzna); data poboru:26.09.2012 r., nr analizy 814 Z (kontrola wewnetrzna); data

poboru: 26.10.2012 r., nr analizy 070608/10/2012 (kontrola wewngtrzna);

- Przedszkole, Gorki, 42-142 Przystajni (woda w sieci), data poboru: 25.04.2012 r., nr-y analiz:

691 1605/12; data poboru: 10.09.2012 r., nr analizy 736,

- Wiejski Osrodek Zdrowia, Lugi Radly, 42-142 Przystajn (woda w sieci), data poboru:

10.09.2012 r., nr analizy 737.

Na podstawie wynikow badan prébek wody pobranych w ramach Kontroli urzedowej
oraz wynikéw badan wody pobranych w ramach kontroli wewngtrznej Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Klobucku stwierdza, ze w roku 2012 na terenie gminy Przystaji woda
spelniala wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w
sprawie wymagan dotyczgcych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr

61, poz. 417 z péZn. zm.)
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