USTAWIENIE HYDRANTU PODZIEMNEGO

NA ODGALEZIENIU Z ZASUWA
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OZNACZENIA:

1. - zasuwa kofnierzowa zeliwna @ 80mm
2. - obudowa do zasuw @80mm
3. - skrzynka uliczna do zasuw @ 80/1 OOmmL
4. - hydrant podziemny p.poz. @ 80mm & x;\”\%\‘
8. - skrzynka hydrantowa

LKL
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6. - kolano dwukotnierzowe 90° ze stopkg & 80mm
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