POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W CZESTOCHOWIE
UL. JASNOGORSKA 15A 42-200 CZESTOCHOWA
tel.: 34/344-99-00 fax: 34/362-72-10 e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pI
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA PROBKI nr 5257 /2013

wykonanego na podstawie zlecenia nr L-HKiS. 702 - 442 /2013

O

TEMAT: Badanie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Data wydania 22.07.2013r.

KLIENT: GMINA PRZYSTAJN
42-141 Przystajn, ul. Cz¢stochowska 5

KIEROWNIK

Osoby autoryzujgce:

MLODSZY ASYSTENT
SEKCJA BADAN SRODOJVISKOWYCH

gL N
@ ok T3

inz. Malgorzata Kusmierska

STARSZY ASVSTENT
SEKCJA BADAY ’E‘;W{:V EIOWYCH

mgr Krzysztof Krzeminski

Osoba autoryzujgca w zakresie

AAS technika ptomieniowa:

SEKCJA BADAN ZYWNOSCI, ZYWIENIA
PRZEDMIOTOW UZYTKU

STARSZY TECHNIK
L7777
Beata .%dryszczak
Sporzqdzoné: 2 egzemplarze

Klient: 1 egz.
L-HKiS a/a: 1 egz.

Klientowi przystuguje prawo reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Wiyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanych obiektéw.
Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Czgstochowie sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



tiddzial . SPRAWOZDANIE Z BADANIA PROBKI
Laboratoryjny rona
PSSE Nr 5252 /2013 | 2
Czestochowa Sekcja Badan Srodowiskowych

Cel i zakres prowadzonych badan:
Celem badan byto dostarczenie wiarygodnych wynikow shuzacych klientowi.
Zakres badan obejmuje parametry wymienione w tabelach na stronach: 3, 4.

Opis i identyfikacja obiektu badania:

Rodzaj probki/liczba analityczna: probka wody / 5257

Miejsce pobrania prébki: Ujecie wody w Przystajni, ul Bér - woda podawana do sieci
(wedhug o$wiadczenia klienta)

Nr protokotu urzedowego pobrania proébki:

Temperatura wody i czas pobierania pr(')bkizl)

Data i czas:"
- pobrania probki 18.07.2013r

- przyjecia do laboratorium  18.07.2013r
- badania w laboratorium
fizykochemiczne 18.07.2013r + 19.07.2013r.
mikrobiologiczne 18.07.2013r & 19.07.2013r.

Prébke pobrat i dostarczyt: klient

Stan probki w chwili przyjecia do badan: dobry

b temperature wody oraz czas: pobrania, przyjecia, badania probki podawa¢ jesli jest to wymagane metodyka badania
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OddZial, SPRAWOZDANIE Z BADANIA PROBKI
Laboratoryjny strona/
PSSE Nr 5252 /2013 stron 3/4
Czestochowa Sekcja Badan Srodowiskowych

Wyniki badan parametréw fizykochemicznych i organoleptycznych probki wody

Wynik, niepewnos$¢ wyniku*

Badany parametr Informacje dodatkowe Dopuszczalne zakres
Lp. yp € Jednostka L pusz s ¥
Metodyka badawcza Liczba analityczna wartosSci
5257
Barwa Akceptowalna przez
1 |PN-EN ISO 7887: 2012 . Akceptowalna przez konsumentéw _ konsumentéw
i bez nieprawidlowych zmian i bez nieprawidlowych
Zmian
Metnosé
2 |PN-ENISO 7027: 2003 NTU 0,2540,02 1
pH
3  |L-HKiS/PB-20: z dn. - 5,920,1 6,5+9,5
05.05.2011 wydanie II
Przewodno$é elektryczna 263+16
4 wlas$ciwa S/cm T A 246 °C 2500
PN-EN 27888: 1999 a eTperarira pomiany .
Korekta za p g urzgdzenia do komp >ji wplywu temp y do 25°C
Smak** 110,2
PN-EN 1622: 2006 Czas przechowywania prébki 25 h Akceptowalny przez
5 TFN $rodowisko pomiaru: konsumentdw i bez
Temperatura otoczenia 22,3 °C nieprawidiowych zmian
Wilgotnos¢ 49,5 %
Zapach** 1+0,2
PN-EN 1622: 2006 Czas przechowywaniaprébki 25 h Akceptowalny przez
6 TON $rodowisko pomiaru: konsumentéw i bez
Temperatura otoczenia 22,3 °C nieprawidtowych zmian
Wilgotnos¢ 49,5 %
Twardo$¢ ogélna
7 |L-HKi$/PB-03: z dn. mg/l CaCO; 8515 60+500
05.05.2011 wydanie VIII
Amonowy jon .
8 |PN-C-04576-4: 1994 mg/] ponizej 0,10 0,50
Azotyny .
9 [PN-EN26777: 1999 mg/l ponizej 0,011 0,50
Azotany
10 |pN-82/C-04576.08 mg/] °1,2£5,3 50
Zelazo ogélne s
11 |pN.1SO 6332: 2001 ne/l ponizej 72 200
Mangan
12 |L-HKiS/PB-06: z dn. g/l 5516 50

05.05.2011 wydanie VII

* W badaniach fizykochemicznych niepewno$é wyniku oznacza niepewnos¢ rozszerzona metody dla wspéiczynnika rozszerzenia
k=2 i poziomu ufnosci w przyblizeniu 95%. Niepewnosc pomiaru nie uwzgl¢dnia niepewnoséci zwigzanej z poborem i transportem
probki.
** Smak i zapach o wartosci progowej 1 przyjmuje si¢ jako "akceptowalny", smak i zapach o wartosci progowej 2 za
"nieakceptowalny". Badanie smaku i zapachu wody wykonywane jest przez zesp6t trzech wybranych oceniajgcych.

*** Dopuszczalne zakresy warto$ci okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pézn. zm.)

Opracowat:

TECHNIK
3 WISKOWYCH




Oddzial . SPRAWOZDANIE Z BADANIA PROBKI
Laboratoryjny strona/ "
PSSE Nr S25Z /2013 stron
Czg¢stochowa Sekcja Badan Srodowiskowych
Wyniki badan parametré6w mikrobiologiczych probki wody
Wynik,
. o 1) .
Badany parametr Objetos¢ probki Nlepe.wnoéé wyniku NajwyZsza
Lp. Metodyka bad : [itk/NRE] ** dopuszczalna
etodyka badawcza (ml) wartose*
1. analityczna
525Z
Bakterie grupy coli
1 [L-HKi$/PB-08: z dn. 05.05.2011 100 0 0
wydanie VIII
Escherichia coli
2 |L-HKi$/PB-08: z dn. 05.05.2011 100 0 0
wydanie VIII

Skrét jtk oznacza jednostke tworzacg kolonie
Skrét NPL oznacza najbardziej prawdopodobng liczbe bakterii

Y W badaniach mikrobiologicznych niepewno$¢ wyniku oznacza niepewno$¢ rozszerzong metody dla wspétczynnika rozszerzenia
k=2 i poziomu ufno$ci w przyblizeniu 95%. Niepewno$c pomiaru nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z poborem i transportem
prébki.

* Najwyzsza dopuszczalna warto$¢ okre§lona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p6zn. zm.)

Metoda wg ktérej wykonywane sa oznaczenia: Bakterii grupy coli, Escherichia coli wg procedury badawczej Nr L-HKi$/PB-08 z
dn. 05.05.2011 wydanie VIII nie jest metoda referencyjna okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p6Zn. zm.)

** _ Niepotrzebne skresli¢

Opracowatl:
Aok

STARSZY
SEKCJA BADAR SRTOEOCVy Pk H

. KIERQWNIK
SIKCJA BADAN $ﬁlODOWISKOWYCH

mgr Zofia Grobelah



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W CZESTOCHOWIE
UL. JASNOGORSKA 15A 42-200 CZESTOCHOWA
tel.: 34/344-99-00 fax: 34/362-72-10 e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA PROBKI nr 526Z /2013

wykonanego na podstawie zlecenia nr L-HKiS. 702 - 443 /2013

O

TEMAT: Badanie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Data wydania 22.07.2013r.

KLIENT: GMINA PRZYSTAJN
42-141 Przystajni, ul. Cz¢stochowska 5

KIEROWNIK
ODDZIAL%J LABORATORYJNEGO

Osoby autoryzujace: Zatwierdzam: M\_
MLODSZY ASYSTENT mgr (Lrazyng’ Sogacz

SEKCJA BADAN SRODOWISKOWYCH Data:
ata: 9o oF. Lot>
. - .f_

@ inz. Malgorzatq Sierska

STARSZY ASYSTENT

SELLIL BADAE ?RODOW!SKOWYCH

mgr Krzysztof Krzeminiski

Osoba autoryzujaca w zakresie

AAS technika ptomieniowa:
SEKCJA BADAN ZYWNOSCI, ZYWIENIA
PRZEDMIOTOW UZYTKU

STARSZ{X, TI']:CHNIK
AP ]
Beatar Jedryszczak

Sporzadzono: 2 egzemplarze
Klient: 1 egz.
L-HKiS a/a: 1 egz.

Klientowi przyshuguje prawo reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanych obiektow.
Bez pisemnej zgody Oddziatu Laboratoryjnego PSSE w Czgstochowie sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.



ddzial SPRAWOZDANIE Z BADANIA PROBKI ’
Laboratoryjny strona/
PSSE Nr 526Z /2013 stron 2/4
Czestochowa Sekcja Badan Srodowiskowych

Cel i zakres prowadzonych badan:
Celem badan bylo dostarczenie wiarygodnych wynikéw stuzacych klientowi.
Zakres badan obejmuje parametry wymienione w tabelach na stronach: 3, 4.

Opis i identyfikacja obiektu badania:

Rodzaj prébki/liczba analityczna: probka wody / 5267

Miejsce pobrania probki: Ujecie wody w Przystajni, ul Bor - studnia nr 1
(wedtug oswiadczenia klienta)

Nr protokotu urzedowego pobrania probki:

Temperatura wody i czas pobierania pr()bki:l)

Data i czas:"
- pobrania prébki 18.07.2013r

- przyjecia do laboratorium  18.07.2013r
- badania w laboratorium
fizykochemiczne 18.07.2013r oo 19.07.2013r.
mikrobiologiczne 18.07.2013r + 19.07.2013r.

Probke pobrat i dostarczyl: klient

Stan probki w chwili przyjecia do badan: dobry

! temperaturg wody oraz czas: pobrania, przyjecia, badania prébki podawaé jesli jest to wymagane metodyka badania



" Oddziat
Laboratoryjny

PSSE
Cze¢stochowa

SPRAWOZDANIE Z BADANIA PROBKI

Nr

S526Z

/2013

Sekcja Badan Srodowiskowych

strona/

stron 34

Wyniki badan parametréw fizykochemicznych i organoleptycznych prébki wody

Wynik, niepewno$§¢é wyniku*

05.05.2011 wydanie VII

Badany pa tr Informacje dodatkowe D 1
Lp. adany parame Jednostka ) opuszcza m.:*z*a:‘kresy
Metodyka badawcza Liczba analityczna warto$ci
526Z
Barwa Akceptowalna przez
1 |PN-ENISO 7887: 2012 . Akceptowalna przez konsumentéw konsument6w
i bez nieprawidtowych zmian i bez nieprawidlowych
Zmian
Metnosé
2 [PN-ENISO 7027: 2003 NTU LT 1
pH
3 [L-HKi$/PB-20: z dn. - 8,740,1 6,5+9,5
05.05.2011 wydanie II
(r’r Przewodno$¢ elektryczna 7945
4 |wlasciwa S/cm T i 24.7 °C 2500
PN-EN 27888: 1999 g cIperati pomiery 47
Korekta za p g urzgdzenia do komp ji wplywu temp ry do 25°C
Smak** 10,2
PN-EN 1622: 2006 Czas przechowywania prébki 25 h Akceptowalny przez
5 TFN $Srodowisko pomiaru: konsument6w i bez
Temperatura otoczenia 22,3 °C nieprawidlowych zmian
Wilgotnosé 49,5 %
Zapach** 10,2
PN-EN 1622: 2006 Czas przechowywania probki 25 h Akceptowalny przez
6 TON Srodowisko pomiaru: konsumentéw i bez
Temperatura otoczenia 22,3 °C nieprawidlowych zmian
Wilgotnos¢ 49,5 %
Twardos$¢ ogélna
7  |L-HKiS/PB-03: z dn. mg/l CaCO, 2612 60+500
05.05.2011 wydanie VIII
Amonowy jon .
@ 8 |pN-c0a576-4: 1994 mg/l ponizej 0,10 0,50
Azotyny .-
9 PN-EN 26777: 1999 mg/1 ponizej 0,011 0,50
Azotany
10 |pN-82/C-04576.08 mg/l iy 50
Zelazo ogélne .
11 |pN.1SO 6332: 2001 ug/l ponizej 72 200
Mangan
12 |L-HKi$/PB-06: z dn. pg/l ponizej 23 50

* W badaniach fizykochemicznych niepewnos¢ wyniku oznacza niepewno$é rozszerzong metody dla wspétczynnika rozszerzenia
k=2 i poziomu ufnoéci w przyblizeniu 95%. Niepewnosc pomiaru nie uwzglednia niepewnoéci zwiazanej z poborem i transportem

probki.

** Smak i zapach o wartosci progowej 1 przyjmuje si¢ jako "akceptowalny", smak i zapach o wartosci progowej 2 za
"nieakceptowalny". Badanie smaku i zapachu wody wykonywane jest przez zesp6t trzech wybranych oceniajacych.

*** Dopuszczalne zakresy wartosci okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci
wody przeznaczgnej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p6zn. zm.)

Opracowat:

Halina Kamyczek




Oddzial . SPRAWOZDANIE Z BADANIA PROBKI ’
Laboratoryjny .
PSSE Nr 526Z 12013 stron 4/4
Czgstochowa Sekcja Badan Srodowiskowych

Wyniki badan parametréw mikrobiologiczych préobki wody

Wrynik,
. o 1) .
Badany parametr Objeto§¢ probki Nlepe.w no$¢ wyniku NajwyZsza
Lp. Metodyka badawcza (ml) [jtk/NRE]** dopuszczalna
warto§é*
L. analityczna
526Z
Bakterie grupy coli
1 |L-HKi$/PB-08: z dn. 05.05.2011 100 0 0
wydanie VIII .
Escherichia coli
2 |L-HKi$/PB-08: z dn. 05.05.2011 100 0 0
wydanie VIII

Skrot jtk oznacza jednostke tworzaca kolonie

Skrét NPL oznacza najbardziej prawdopodobng liczbg bakterii

D W badaniach mikrobiologicznych niepewno$¢ wyniku oznacza niepewnosé rozszerzong metody dla wspéiczynnika rozszerzenia
k=2 i poziomu ufnosci w przyblizeniu 95%. Niepewno$c pomiaru nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z poborem i transportem
probki.

* Najwyzsza dopuszczalna warto§¢ okre$lona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z péZn. zm.)

Metoda wg ktérej wykonywane sa oznaczenia: Bakterii grupy coli, Escherichia coli wg procedury badawczej Nr L-HKi$/PB-08 z
dn. 05.05.2011 wydanie VIII nie jest metoda referencyjna okreslong w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w
sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pézn. zm.)

** . Niepotrzebne skresli¢
Opracowat:
*ok

STARSZY TECHNIK
SEKCJA BADAN
N SRODOWISKOWYCH

Graiyna lfrf»;m'ak O

KIEROWNIK
SEKCJA BADAN SRQDOWISKOWYCH

,,—_\':‘fﬁi'
mgr Zofia Grobelak



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W CZESTOCHOWIE
UL. JASNOGORSKA 15A 42-200 CZESTOCHOWA
tel.: 34/344-99-00 fax: 34/362-72-10 e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

PoLsKIE CENTAUM
AKREDYTACJH

BADANIA

AB 521

SPRAWOZDANIE Z BADANIA PROBKI nr 5277 /2013
wykonanego na podstawie zlecenia nr L-HKiS. 702 - 444 /2013

Data wydania 22.07.2013r.
TEMAT: Badanie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

KLIENT: GMINA PRZYSTAJN
42-141 Przystajn, ul. Cz¢stochowska 5

KIEROWNIK
ODDZIALLL L ABORATORYJNEGO
/

Osoby autoryzujgce: Zamerdzam ‘
1.ODSZY ASY ENT o 20 o~
SE%JA BADAN SRODOW/ISKOWYCH -
' ata: U.0F. W13 A

O ini. Malgorzata | Smierska

'S SYSTENT

: :,f' E%DOW!SKOWYCH

rzysztof Krzeminiski

Osoba autoryzujgca w zakresie
AAS technika plomieniowa:

SEKCJA BADAK ZYWNOSCI, ZYWIENIA
PRZEDMIOTOW UZYTKU

STARSZY TECHNIK

A 7
Beata /,'%Z’Tys’zczak

Sporzqdzoﬁ egzemplarze
Klient: 1 egz.
L-HKiS a/a: 1 egz.

Klientowi przystuguje prawo reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanych obiektéw.
Bez pisemnej zgody Oddziatu Laboratoryjnego PSSE w Czgstochowie sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



Oddzial SPRAWOZDANIE Z BADANIA PROBKI
Laboratoryjny strona/
PSSE Nr - 527Z /2013 stron
Czgstochowa Sekcja Badan Srodowiskowych

2/4

Cel i zakres prowadzonych badan:
Celem badan bylo dostarczenie wiarygodnych wynikow stuzacych klientowi.
Zakres badan obejmuje parametry wymienione w tabelach na stronach: 3, 4.

Opis i identyfikacja obiektu badania:

Rodzaj probki/liczba analityczna: probka wody / 527Z

Miejsce pobrania probki: Ujecie wody w Przystajni, ul Bér - studnia nr 3
(wedlug o$wiadczenia klienta)

Nr protokotu urzedowego pobrania probki:

Temperatura wody i czas pobierania prébki:l)

Data i czas:”
- pobrania préobki 18.07.2013r

- przyjecia do laboratorium  18.07.2013r
- badania w laboratorium
fizykochemiczne 18.07.2013r G 19.07.2013r.
mikrobiologiczne 18.07.2013r ~:~ 19.07.2013r.

Probke pobrat i dostarczyt: klient

Stan probki w chwili przyjecia do badan: dobry

D temperaturg wody oraz czas: pobrania, przyjecia, badania prébki podawa¢ jesli jest to wymagane metodyka badania



Oddzial . SPRAWOZDANIE Z BADANIA PROBKI
Laboratoryjny strona/

PSSE Nr 5272 /2013 stron 3/4
Czg¢stochowa Sekcja Badanh Srodowiskowych

Wyniki badan parametréw fizykochemicznych i organoleptycznych prébki wody

Wynik, niepewno$é wyniku*

Badany parametr Informacje dodatkowe Do Ine zakr
Lp. yP Jednostka ! e n. z}i csy
Metodyka badawcza Liczba analityczna wartoSci**
527Z
Barwa Akceptowalna przez
1 |PN-EN ISO 7887: 2012 - GG el S _ konsumentéw
i bez nieprawidlowych zmian i bez nieprawidlowych
zmian
Metnost NTU 0,330,02 1
2 [PN-EN1SO 7027: 2003 -3320,
pH
3 |L-HKiS/PB-20: z dn. - 5,710,1 6,5+9,5
05.05.2011 wydanie II
A Przewodno$¢ elektryczna 345+21
4 [|wlasciwa S/cm T i 24.4 °C 2500
PN-EN 27888: 1999 : STpETBILIa pomiary 4
Korekta za p g urzadzenia do komp ji wplywu temp y do 25°C
Smak** 110,2
PN-EN 1622: 2006 Czas przechowywania probki 26 h Akceptowalny przez
5 TFN $Srodowisko pomiaru; konsumentéw i bez
Temperatura otoczenia 22,3 °C nieprawidtowych zmia_n
Wilgotnosé 49,5 %
Zapach** 10,2
PN-EN 1622: 2006 Czas przechowywania prébki 26 h Akceptowalny przez
6 TON Srodowisko pomiaru: konsumentéw i bez
Temperatura otoczenia 223 °C nieprawidtowych zmian

Wilgotnos¢ 49,5 %

Twardo$¢ ogélna

7  |L-HKi$/PB-03: z dn. mg/l CaCO, 111+10 60500
05.05.2011 wydanie VIII
Amonowy jon -

8  [PN-C-04576-4: 1994 mg/1 ponizej 0,10 0,50
Azotyny o

9 [PN-EN 26777: 1999 mg/l ponizej 0,011 0,50
Azotany

10 'pN-82/C-04576.08 mg/] 67,7£7,0 50
Zelazo ogélne o

1T IpN-1S0 6332: 2001 ng/l ponizej 72 200
Mangan

12 |L-HKiS/PB-06: z dn. g/l 7618 50

05.05.2011 wydanie VII

* W badaniach fizykochemicznych niepewno$¢ wyniku oznacza niepewno$¢ rozszerzona metody dla wspélezynnika rozszerzenia
k=2 i poziomu ufnosci w przyblizeniu 95%. Niepewnosc pomiaru nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z poborem i transportem
probki.

** Smak i zapach o wartosci progowej 1 przyjmuje si¢ jako "akceptowalny", smak i zapach o wartoci progowej 2 za
"nieakceptowalny". Badanie smaku i zapachu wody wykonywane jest przez zesp6t trzech wybranych oceniajacych.

*** Dopuszczalne zakresy wartosci okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p6zn. zm.)

Opracowat:
STAR$ZY TECHNIK
SeKCJA BAf §€@€XVISKOWYCH

adlina Kumyczek
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ddzial . SPRAWOZDANIE Z BADANIA PROBKI
Laboratoryjny strona/ i
PSSE 527Z /2013 stron
Czg¢stochowa Sekcja Badan Srodowiskowych
Wyniki badan parametréw mikrobiologiczych prébki wody
Wynik,
. o 1) .
Badany parametr Objetosé prébki Nlepe.wnoéé wyniku Najwyisza
Lp. Metodyka bad ; [tk/NRE]** dopuszczalna
etodyka badawcza (ml) warto§é*
1. analityczna
; 527Z
Bakterie grupy coli
1 |L-HKiS/PB-08: z dn. 05.05.2011 100 0 0
wydanie VIII
Escherichia coli
2 |L-HKi$/PB-08: z dn. 05.05.2011 100 0 0
wydanie VIII

Skrét jtk oznacza jednostke tworzaca kolonie

Skrét NPL oznacza najbardziej prawdopodobna liczbe bakterii
Y W badaniach mikrobiologicznych niepewno$é wyniku oznacza niepewnos$¢ rozszerzong metody dla wspéiczynnika rozszerzenia
k=2 i poziomu ufnosci w przyblizeniu 95%. Niepewnosc pomiaru nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z poborem i transportem
prébki.
* Najwyzsza dopuszczalna warto$¢ okre§lona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pézn. zm.)

Metoda wg ktérej wykonywane sa oznaczenia: Bakterii grupy coli, Escherichia coli wg procedury badawczej Nr L-HKiS/PB-08 z
dn. 05.05.2011 wydanie VIII nie jest metoda referencyjna okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w
sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p6zn. zm.)
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