I N PCA POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

SN, ,
4 \'*--._.-/ ’.E'-I: PoLERIN COMTRUM w CLESTOCHDW'E
m S UL. JASNOGORSKA 15A 42-200 CZESTOCHOWA
e
"-'44//-'-_;\\0\4‘ “ Urzad Gminy Przystaja
Hl‘u!ll.l'n ; . _.3 SIE1sz
AB 521 ! Adosfaon ool 2
tel.: 34/344-99-00 fax: 34/362-72-10 e-mail: pssc;z_c-std-f:hn{#a'@pi“s.guv.1;:;i

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI nr 8172 /2017
wykonanego na podstawie zlecenia nr L-HKiS. 702 - 817 /20177

Data wydania: 24.07.2017r.
TEMAT: Badanie probki wody przeznaczonej do spo#ycia przez ludzi

KLIENT: GMINA PRZYSTAJN
42-141 Przystajn, ul. Czestochowska 5

KIEROWNIK
DDDZIALL LABORATORYINEG!

Osoby autoryzujgce: Zatwierdzam: i
w zakresie badan fizyvkochemicznych i mgr Gragywa Begoez
organoleptycanych: Data: 24.07.2017r.

w zakresie badan mikrobiologicznych:
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w zakresie technik FAAS, ETAAS:

STARSZY ASYSTENT

rﬁ;’f i, Zywienia

Sporzadzono: 2 egzemplarze

Klient: 1 egz.

L-HKiS a/a: 1 egz.

Klientowi przystuguje prawo reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Wyniki odnosza sig wylacznic do badanych obiekiiw,

Bez pisemnej zgody Oddziah Laboratoryjnego PSSE w Czestochowie sprawozdanie nie moze by¢ powiclane inaczej, jak w calosci.
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Cel i zakres prowadzonych badan:

Celem badan bylo dostarczenie wiarygodnych wynikow stuzacych klientowi dla oceny
zgodnosci w obszarze regulowanym przepisami prawa. Zakres badan obejmuje
parametry wymienione w tabelach na stronach: 3, 4.

Opis i identyfikacja obiektu badania:

Rodzaj probkifliczba analityczna: probka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzii. 8177

Miejsce pobrania probki: Bor Zajacinski 1A - Stacja Uzdatniania Wody
(wedlug o$wiadczenia woda uzdatniona kierowana do sieci wodociagowej
probkobiorey)

Nr protokotu pobrania probki:

Temperatura wody i czas pobierania probki:'’

; |
Data i czas: '’

- pobrania prébki 130720 . 16

- przyjecia do laboratorium 13.07.2017r. 11 %

- badania w laboratorium
fizykochemiczne 13.07.2017r. + 14.07.2017r.
mikrobiologiczne 13.07.2017r. 12 % +~ 15.07.2017r.11 ™%

Probke pobral i dostarczyl: Pawel Aniczak - nr certyfikatu probkobiorey 74/2012

Stan probki w chwili przyjecia do badan: dobry

Informacje dodatkowe:

"' temperature wody oraz czas: pobrania, przyjecia, badania prébki podawaé jesli jest to wymagane metodyka badania
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Wryniki badan parametrow fizvkochemicznych i organoleptycznych probki wody

Wynik, niepewnosé wyniku**

Badany parametr Informacje dodatkowe Dopuszezalne zakresy
Lp. i Jednostka 2 R 1
Mﬂtﬂdykﬂ badawcza Liczba .n-l[tyﬂn. wartosci
8174
Barwa Akceptowalna przez
| PN-EMN 1SO = Akceptowalna przez konsumentdw konsumentdw
TRET:2012+Ap1:2015-06 1 ber nieprawidlowych zmian i bez nieprawidiowych
ZImian
Metnosé
z PN-EN IS0 T027-1:2016-09 - BAGA,R0 :
Stedenie jondw wodoru (pH) .940,]
k PN-EN IS0 10523:2012 - 6,595
TNempernturs prabks wody 193 °*C
Przewodnodé elekirvezna 123411

4 wiladciwa

Siem Temperaturs pribki wod 19,3 °C 2500
PN-EN 27888:1999 S e s

Koorekis w pomocy uregdzenin &0 kemmpessacii wplyws lempersury do 2570

SmakvrEw |

PN-EN 1622:2006 Cras preechowywana pribki 28 h Akceptowalny preee
5 TFN Srodow isko pomians konsumentdw i bez

Tampeorahem aloczenia 23,0 °C nieprawidlowych zmian
Wilgotnedd  &0.0

Zapach**** 1

PN-EN 1622:2006 Czas preechowywamia probki 28 I Akceptowalny przez
f TON Srodowisko pominne konsumentdw i bez

Tempertum oivceenia 230 "C nieprawidlowych zmian

Wilgotnose 6000 %

Twardost ogdlna

) PN-ISO 6059: 199G mg/l CaCOy, 5846 (5000

8 Amanowy jon 1 uzyskano wynik ponide) granicy oznaczalnosci kidra 0.50
PN-C-04576-4: 1994 i wynosi 0,10 mg/ ;

5 Azotyny 1 wrvskano wyvnik ponike) granicy oenaczalnosci kidra 0.50
PN-EN 26777:1999 = wynosi 0,010 mg/l r
Azotany”

1 1,8+0.2 50

10 1pN-82/C-04576.08 .

Zelazo ogélne skano wynik poniiej granicy oenaczalnodcl kidra

i1 [PN-ISO 6332:2001 ngl R ' 200
¢ Ap1:2016-06 o i
Mangan

12 Procedura badawcza nr ug/ uzyskano wynik ponizej granicy oenaczalnosci ktora 50

= |L-HKiS/PB-06 nr wyd. VIl z wynosi 23 pg/l

dn. 05.05.201 Lr.

1) oznaczenie wykonane na podstawie wycofanej normy hez zastapienia

**W badaniach fizvkochemicanych niepewnosé wyniku oznacza niepewnosé rozszerzong dla wspdlezynnika rozszerzenia k=2 i pozioomo ufnosc
w preyblizeniu 95%. Niepewnose wyniku nie uwzglednia niepevwnosci zwigzanej z poborem i transportem problki.

=ex2Umak i zapach o wartoSci progowe] | preyvimuje sig jako "akceptowalny”, smak 1 zapach o wartodcl progowej 2 za "nieakceptowalny™.
Badanie smaku i zapachu wody wykonywane jest przez #espol treech wybranych oceniajacych.

***Dopuszczalne zakresy wartosel okreslone w Rorporzadezeniun Ministra Zdrowia 2 dmia 13 histopada 2005r. w sprawie jakosci wody
preeznaczone do spokycia preez luda (De U, 2 201 5r, poz. 1989)

 STARSZY
excii Badan Sfo wiskowyct

Opracowal:
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Wyniki badan parametrow mikrobiologicznych probki wody
Jednostka/ ik, yis;
Badany plrametr edno Niepewnuﬁé W}'ﬂik"** Naj“}'l.ﬂ£ﬂ
Lp. Matcdita badiwes Objetosé probki dopuszczalna
e : (ml) Wartodér
I. analityczna
B1TL
Bakterie grupy coli - Ponizej |
' |PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 BeERL M) [0=4] :
Escherichia coli : Poniie) |
2 |PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NEL MW [0+4] 9
Enterokoki ’
*|PN-EN 1SO 7899-2:2004 Lot 2 <

Skrot jtk oznacza jednostke tworzaca kolonie
Skrat NPL oznacza najbardziej prawdopodobng liczbe bakterii

**W badaniach mikrobiclogicznych wykonywanych metodami filtracji membranowej i plyvtkowa niepewnosé wyniku oznacza
niepewnos¢ rozszerzong dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2 1 poziomu ufnosci
mikrobiologicznych wykonywanych metoda NPL niepewnosé wyniku prezedstawiana jest jako w preyvblizeniu 95% przedzial
ufnosel obliczony dla kazdej wartodci NPL. Niepewnosé wyniku nie uwzglednia niepewnosdci zwigzanej 2 poborem i transportem

prabki,

*2¥Najwyzsza dopuszczalna warto$é okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci

wody preeznaczonej do spozycia przez ludei (De U, z 20151, poz. 1989)

Opracowal: ST

w preyblizeniu 95%.

W badaniach



