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SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI nr 8197 /2017
wykonanego na podstawie zlecenia nr L-HKiS. 702 - 819 /2017Z

Data wydania: 24.07.2017r.
TEMAT: Badanie probki wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi

KLIENT: GMINA PRZYSTAJN
42-141 Przystajn, ul. Czestochowska S

KIEROWRNIKX

DDDZIALY LABORATORYINEGD
Osoby autoryvzujace: Zatwierdzam:
w zakresie badan fizvkochemicznych i mgr Gragyma Bogeoez
organoleptycznych: Data: 24.07:2017r.

w zakresie badan mikrobiolegicznych:

¥ ASYSTENT

w zakresie technik FAAS, ETAAS:

= u_ar: J
n a teska

Sporzadzono: 2 egzemplarze

Klient: 1 egz.

L-HKiS a/a: | egz.

Klientowi przysthuguje prawo reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Wyniki odnosza sig wylacznie do badanych obiekiow,

Rez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryinego PSSE w Czestochowie sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosei.
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Cel i zakres prowadzonych badan:

Celem badan bylo dostarczenie wiarygodnych wynikoéw stuzacych klientowi dla oceny
zgodnosci w obszarze regulowanym przepisami prawa. Zakres badan obejmuje
parametry wymienione w tabelach na stronach: 3, 4.

Opis i identyfikacja obiektu badania:

R(}dzaj pnjbki,r"]iczba anaii[}'cma; prébka wody przeznaczonej do spozycia przez ludei’ 8197

Miejsce pobrania probki: Przystajn, ul. Bor 14 - Stacja Uzdatniania Wody
(wedlug oswiadczenia woda uzdatniona kierowana do sieci wodociagowe]
prébkobiorcy)

Nr protokotu pobrania probki:

Temperatura wody i czas pobierania probki:"’

: 1
Data 1 czas: .

- pobrania probki 13.07.2017r. 9%

- przyjecia do laboratorium 13.0720017 11 %

- badania w laboratorium
fizykochemiczne 13.07.2017r. + 14.07.2017r.
mikrobiologiczne 13.07.2017r. 12%  + 15.07.2017r. 11 ™

Probke pobral i dostarczyl: Pawel Antczak - nr certyfikatu probkobiorey 74/2012

Stan probki w chwili przyjecia do badan: dobry

Informacje dodatkowe: -

" temperature wody oraz czas: pobrania, preyjecia, badania probki podawac jesli jest to wymagane metodyka badania
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Czestochowa Sekcja Badan Srodowiskowych
Wyniki badan parametrow fizykochemicznych i organoleptycznych probki wody
Wynik, niepewnosé wyniku™*
Informacje dodatkowe
e Badany parametr Sodncetkin i) Dupuszezalne: zakresy
Metodyka badawcza Liczba analityczna wartosci®
8197
Barwa Akceptowalna przez
i PN-EN ISO 4 Akceptowalna przez konsumentow konsumentow
7887:2012+Ap1:2015-06 i bez nieprawidlowych zmian i bez meprawidlowych
ZImian
Meinosé .
2 |PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 il 0,90:0.02 !
Stekenic jondw wodoru (pH) 7001
3 PN-EN IS0 10523:2012 = i 6.549.5
Temperaturs probki wody 188 °C
Preewodnost elektryezna 126+11
4 prissw S/em Temperanura probii w 4 °C 2500
PN-EN 27888:1999 i B R - B
|Korckin ra pomocn uregdzenia do kenmpoensacii wpbyam toenpersiury do 2550
Smak**** 1
PMN-EN 1622: 2006 Czas proechowywania probki 28 h Akceplowalny praez
5 TFN Srodowisko pomian: konsumentow | hex
Temperatura ofocaenin 23,0 “C nieprawidlowych zmian
Wilpotnosc  AOD %
Eapach**** I
PN-EN 1622:2006 G prpchiveywomis prishld 7 26 h Akceptowalmy praez
& TOMN Sridowisko ponmane konsumenicow 1 bez
Tempersurn sloceenls 23,0 “C nieprawidiowych zmian
Wilgommsase 600 Y
i, Twardoié ogolna . .
b PN-ISO 6059: 1999 mg/l CatCo, 40+4 60500
Amonowy jon 1 uzyskano wynik ponizej granicy oznaczalnosci kiora 6.50
¥ lpN-c-04576-4:1994 s wynosi 0,10 mg/l :
Azotyny 1 uzyskano wynik ponikrej granicy oznaczalnosci kidra 0.50
9 |pN-EN 26777:1999 i wynosi 0,010 mg/l &
1)
1o [y mg/] 11,6516 S0
PN-82/C-04576.08
Felazo ogdlne ; wanta e : G
11 IPN-ISD 6332:2001 el uzyskano wynik ponirej granicy lnznau_zn] noscl kiora 200
wynosi TO ug/l
FAD:2016-06
Mangan
12 Procedura badawcza nr A uzyskano wynik ponitej granicy osnaczalnosci kiora 50
= L-HEKiS/PB-06 nir wyd. VII = e wynosi 23 pa/l -
dn. 05.05,201 1r.

1} oenaczenie wykonane na podstawie wyeofanej normy bez zastapienia

**W hadaniach fizvkochemicznych niepewnosé¢ wyniku oznacza niepewnosé rozszerzong dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosa
w preyblizeniu 95%. Niepewnosc wyniku nie uwzglednia niepewnodei zwigzanej # poborem i transportem prabki.

#*=*Smak i zapach o wartodci progowe] 1| przyimuje si¢ jako "akceptowalny”, smak i zapach o wariodci progowe] 2 za "nieakceptowalny™
Badanie smaku i zapachu wody wykonywane jest przez zespdd trzech wybranych oceniajgeych.

#===Dopuszezalne zakresy warto$ci okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lisiopada 2015r. w sprawie jakosci wody
preeznaczonej do spodyeia preez ludzi (DU, z 201 5r. poz. 1989)

_STARSZY 1)
Sekefl Badan S el

Opracowal:
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Czestochowa Sekcja Badan Srodowiskowych
Wyniki badan parametréw mikrobiologicznych prébki wody
Wynik,
Jednostka/ + P MNajwyisza
N mosé ik
o e B B
(ml) wartos¢***
l. analityczna
B19L
Bakterie grupy coli = 4 Poniiej 1
I IPN-EN IS0 9308-2:2014-06 REE [0+4] 3
Escherichia coli e Poniiej 1
2 |PN-EN IS0 9308-2:2014-06 ML 100 [0+4] 0
3 Enterokoki jtk/ 100 0 D

PM-EN IS0 7899-2:2004

Skrat jtk cznacza jednostke tworzaca kolonie

Skrot NPL oznacza najbardziej prawdopodobna liczbe bakterii

=W badaniach mikrobiologicenych wykonywanych metodami filtracji membranowej i phytkowa niepewnosc wyniku oznacza
niepewno$é rozszerzona dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci w preyblizeniu 95%. W badaniach
mikrobiologicznych wykonywanych metoda NPL niepewnosé wyniku przedstawiana jest jako w przyblizenin 95% przedzial
ufnoéei obliczony dla kazdej wartoéci NPL, Niepewnos¢ wyniku nie uwzglednia niepewnoéel zwigzangj z poborem i transportem

probki.

*++Najwyzsza dopuszezalna wartoéé okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spoeycia preez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989)

Opracowatl:
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